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delle pareti.

INGRESSI

1) Ingresso operatori;
2) Ingresso materiali;
3) Ingresso/accettazione pazienti/anche su barella.

PERCORSI

- Linea blu = percorso operatori;

- Linea rossa = percorso materiale sporco;
- Linea verde = percorso materiale sterile;

- Linea gialla = percorso pazienti;

- Linea marrone = percorso paziente settico.

A Studio di ingegneria civile Consulenza medico-sanitaria: dott. Giovanni Cinollo
IOT_._.>_| _A_ZWOZ DO 7_ _U_ ._. . ING. GIUSEPPE BARGIGIA Scala 1:100
UOVO DIOCCO operarorio PAVIA - Vidle Venezia, 2 - fel. e fax 0382 57 83 99 Data 26 gennaio 2011
Omwmﬁu}_lm U_ _A_ZWOZ DO Albo Ingegneri della Provincia di Pavia n. 833 - o -
OO Z OO Aloo Regionale Collaudatorin. 1227 Aggiornamenti
File Nuovo blocco operatorio.dwg




